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THERMO ICE KNX cu montaj pe perete
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-  Siguranţa dispozitivului este garantată doar prin respectarea instrucţiunilor de 
siguranţă şi de utilizare; aşadar, asigurați-vă că le aveți întotdeauna la îndemână. 
Asigurați-vă că instrucțiunile sunt furnizate instalatorului şi utilizatorului final.

-  Produsul este destinat doar utilizării pentru care a fost conceput în mod expres. 
Orice altă utilizare este considerată improprie şi/sau periculoasă. În cazul în care aveți 
îndoieli, vă rugăm să contactați GSS, Global Service & After Sales GEWISS.

-  Produsul nu trebuie să fie modificat. Orice modificare anulează garanția şi poate face 
ca folosirea produsului să prezinte riscuri.

-  Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele daune datorate utilizări 
improprii, greşite sau eventualelor modificări aduse produsului achiziţionat.

-  Punct de contact indicat pentru îndeplinirea obiectivelor directivelor şi regulamentelor UE 
aplicabile:

ATENȚIE: instalarea dispozitivului trebuie să fie efectuată numai de 
personal calificat, respectând normele în vigoare și instrucțiunile privind 
instalarea senzorilor KNX.

ATENȚIE: cablurile de semnal neutilizate ale magistralei și conductorul 
de continuitate electrică nu trebuie să atingă niciodată elemente aflate 
sub tensiune sau conductorul pentru împământare! 

ATENȚIE: deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare cu energie 
electrică înainte de a instala sau a efectua orice intervenție asupra acestuia. 
Îndepărtarea plăcii de pe baza alimentată poate deteriora dispozitivul 
şi expune utilizatorul riscului de electrocutare.

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: +39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
E-mail: qualitymarks@gewiss.com - Site web: www.gewiss.com 

Simbolul pubelă tăiată fixat pe echipament sau pe ambalaj indică faptul că, la sfârşitul 
vieții sale utile, produsul trebuie eliminat separat de celelalte deşeuri. La sfârşitul între-
buinţării, utilizatorul trebuie să ducă produsul într-un centru de reciclare adecvat sau să 
îl returneze reprezentanţei la achiziţionarea unui produs nou. În cazul distribuitorilor cu 
o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m², este posibilă încredințarea gratuită a pro-
duselor de eliminat cu dimensiuni sub 25 cm, fără obligația de a efectua o achiziție. 

Eliminarea corespunzătoare a echipamentului dezafectat în vederea reciclării, tratării şi eliminării 
compatibile cu mediul contribuie la prevenirea efectelor potenţial negative asupra mediului încon-
jurător şi a sănătăţii şi promovează reutilizarea şi/sau reciclarea materialelor din care este realizat 
echipamentul. Gewiss participă activ la activităţile care promovează reutilizarea corectă, reciclarea şi 
recuperarea echipamentelor electrice şi electronice.

CONȚINUTUL PACHETULUI

1 THERMO ICE KNX cu montaj pe perete
1 Conector de magistrală
1 kit de accesorii constând în: 2 şuruburi cu amprentă Ph2 + 2 dibluri de expansiune 

pentru fixarea bazei la perete
1 şurub Ph1 pentru fixarea plăcii la baza termostatului
1 manual de instalare

PE SCURT

THERMO ICE KNX cu montaj pe perete permite gestionarea temperaturii mediului în care este insta-
lat; în plus, dispozitivul poate gestiona un sistem de umidificare/dezumidificare în paralel cu sistemul 
de reglare a temperaturii sau poate acționa asupra sistemului de reglare a temperaturii pentru a 
regla umiditatea mediului.
Reglarea temperaturii şi a umidităţii este efectuată comandând, pe magistrala KNX, mecanismele 
de acţionare KNX care controlează elementele de încălzire sau răcire (inclusiv ventilatoarele sau 
mecanismele de acţionare dedicate, cum ar fi GWA9140, GWA9141) şi elementele de umidificare/
dezumidificare.
Termostatul poate funcţiona în modul control „autonom” pentru a gestiona automat instalaţia de reglare 
a temperaturii (sau anumite porţiuni ale acesteia), în timp ce împreună cu un dispozitiv principal (de 
exemplu: un cronotermostat KNX sau Smart Gateway) poate funcţiona în modul de control „secundar” 
şi realiza instalaţii de reglare a temperaturii multizonale. Termostatul poate fi folosit şi în modul „hotel”, 
care îi limitează funcționalitatea şi modificările care pot fi realizate local, dar cu o interfață de utilizator 
simplificată.
Valorile punctului de referinţă utilizate de termostat sunt cele configurate prin intermediul ETS şi 
pot fi modificate de la comanda locală şi de la magistrală, dacă aceste opţiuni au fost activate 
în timpul configurării ETS.
Dispozitivul suportă KNX Data Secure: această tehnologie măreşte securitatea unei insta-
lații KNX atât în timpul punerii în funcțiune, cât şi în timpul funcționării normale, datorită 
schimbului de telegrame criptate.
Termostatul este prevăzut cu:
•  2 tipuri de funcţionare: încălzire şi răcire, cu algoritmi de control independenţi;
•  4 moduri de funcţionare HVAC: OPRIT (protecţie la îngheţ/protecţie la temperaturi 

ridicate), Economic, Preconfort şi Confort;
•  4 temperaturi de reglare pentru încălzire (Teconomic, Tprecomfort, Tcomfort, Tan-

tiîngheţ);
•  4 temperaturi de reglare pentru răcire (Teconomic, Tprecomfort, Tcomfort, Tpro-

tecţie_la_temperaturi_înalte);
•  3 moduri de control: autonom, secundar (dacă este conectat la dispozitivul prin-

cipal) sau hotel (secundar cu interfaţă grafică simplificată);
•  2 tipuri de control: mod HVAC sau Punct de referinţă;
•  2 stadii de control: un stadiu (cu o singură comandă de comutare) sau două stadii (cu 

comandă de comutare dublă, pentru instalaţii cu inerţie termică ridicată);
•  algoritmi de control pentru instalaţii cu 2 sau 4 căi (primul stadiu): 2 puncte 

(comandă de PORNIRE/OPRIRE sau 0% ÷ 100%), proporţional PI (control de tip 
PWM sau continuu), ventilator (maxim 3 trepte de viteză sau cu control continuu 
0% ÷ 100%);

•  algoritmi de control (al doilea stadiu): 2 puncte (comandă de PORNIRE/OPRIRE 
sau 0% ÷ 100%);

•  1 intrare configurabilă pentru senzorul NTC de temperatură exterioară (de exem-
plu: senzorul de protecţie pentru încălzirea prin pardoseală).

Termostatul este prevăzut cu afişaj retroiluminat cu LED-uri albe, cu zone sensibile retroproiec-
tate pe ramă. Dispozitivul necesită o alimentare externă de 110÷230Vca şi dispune de senzor 
integrat pentru detectarea temperaturii şi umidităţii ambiante (ale căror valori sunt trimise către 
magistrală cu frecvenţă parametrizabilă sau în urma unei variaţii) şi de un senzor de proximitate 
pentru activarea retroiluminării la apropierea utilizatorului de dispozitiv.

FUNCȚII

Dispozitivul trebuie să fie configurat prin intermediul software-ului ETS pentru a îndeplini 
următoarele funcţii:
Controlul temperaturii
•  cu 2 puncte, cu comenzi de PORNIRE/OPRIRE sau comenzi 0%/100%;
•  control proporţional integral, cu comenzi PWM sau reglare continuă (0% ÷ 100%).

Gestionare ventilator
•  controlul vitezei ventilatorului (cu comenzi de selecţie pentru PORNIRE/OPRIRE cu 

3 trepte de viteză sau reglare continuă 0%÷100%).
•  gestionare instalaţii cu 2 sau 4 căi cu comenzi de PORNIRE/OPRIRE sau reglare conti-

nuă 0%÷100%.
Setarea modului de funcţionare
•  de la magistrală cu obiecte diferite la 1 bit (OPRIT, ECONOMIC, PRECONFORT, CONFORT);
•  de la magistrală cu obiect la 1 octet.
Setarea punctului de referinţă pentru funcţionare
•  de la magistrală cu obiect la 2 octeţi.
Măsurarea temperaturii
•  cu senzor integrat;
•  combinaţie senzor integrat/senzor extern KNX/senzor extern NTC cu definirea greutăţii relative;
Măsurarea umidităţii relative
•  cu senzor integrat;
•  mixt, cu senzor integrat/senzor extern KNX cu definirea greutăţi relative;
•  setarea unui număr de până la 5 praguri de umiditate relativă cu trimiterea comenzi-

lor către magistrală ca urmare a unei depăşiri şi la reintegrarea în limitele pragului:
 – comenzi 1 bit, 2 biţi, 1 octet, pentru a acţiona asupra sistemului de umidificare/

dezumidificare;
 – comenzi mod HVAC, pentru a acţiona, în feedback, asupra sistemului de în-

călzire/răcire;
 – valori ale punctului de referinţă, pentru a acţiona, în feedback, asupra sistemului 

de încălzire/răcire;
•  calcularea umidităţii specifice;
•  indicator al stării de confort termic.
Sondă de pardoseală
•  setarea valorii de prag pentru alarmă temperatură pardoseală.
Controlul temperaturii pe zone
În modul de control „secundar” sau „hotel”:
•  cu mod de funcţionare primit de la dispozitivul principal şi utilizarea punctului de referinţă local;
•  cu valoarea punctului de referinţă local primită de la dispozitivul principal şi diferenţialul 

de temperatură locală.
În modul de control „autonom”:
•  cu alegerea modului de funcţionare şi a valorilor de referinţă de la comanda locală;
•  cu alegerea valorii de referinţă de la comanda locală.
Scenarii
•  memorarea şi activarea a 8 scenarii (valoare 0 - 63)
Alte funcţii
•  setarea punctului de referinţă (OPRIT, ECONOMIC, PRECONFORT, CONFORT) de la magistrală;
•  setarea punctului de referinţă de funcţionare de la magistrală;
•  setarea tipului de funcţionare (încălzire/răcire) de la magistrală;
•  transmiterea pe magistrală a informaţiilor de stare (mod, tip), a temperaturii mă-

surate şi a umidităţii măsurare şi a punctului de referinţă curent;
•  gestionarea informaţiei privind starea provenită de la mecanismul de acţionare 

comandat;
•  gestionarea recepţiei stării ferestrei pentru dezactivarea temporară a termostatului;
•  operaţiuni logice AND/NAND/OR/NOR/XOR/XNOR până la 8 intrări logice;
•  punct de rouă;
•  gestionarea parametrilor afişajului.

ELEMENTE DE COMANDĂ ŞI DE AFIŞARE

Funcţionare în modul secundar sau autonom
•  Mode: Selectarea modului de funcţionare
•  Mode: Confirmarea valorilor
•  Mode: Selectarea paginilor (în modul de funcţionare norma-

lă) sau a parametrilor (în modul de setare a parametrilor)
Mod de funcţionare Hotel
•  Mode: Vizualizarea paginii următoare
Funcţionare în modul secundar sau autonom
•  Next: Vizualizarea paginii următoare
•  Next: Vizualizarea parametrului următor de modificat
•  Next: Vizualizarea valorii următoare a parametrului
Mod de funcţionare Hotel
•  Neutilizabil
Funcţionare în modul secundar sau autonom
•  SET: intrare mod setare parametri
Mod de funcţionare Hotel
•  Neutilizabil
Cursor circular retroiluminat
•  Vizualizarea valorii precedente și ulterioare a parametrului de modificat
•  Variaţia valorii de referinţă temporare
•  Variaţia turaţiei ventilatorului temporar
•  Lumina de ghidare circulară care luminează zona de deru-

lare capătă o culoare diferită în timpul fazei de activare a 
încălzirii (roșu) și răcire/gestionare a umidităţii (fucsia)

•  Temperatură/Umiditate relativă/Oră
•  Numele și valoarea parametrului
•  Turaţia ventilatorului %
•  Numărătoare inversă funcţie de curăţare

Indicarea valorii în grade Fahrenheit

Indicarea valorii în grade Celsius

•  Procentul de umiditate măsurată în mediu
•  Turaţia ventilatorului, în cazul unui algoritm de control conti-

nuu 0% ÷ 100%
Turaţia ventilatorului: funcționare automată
Turaţia ventilatorului: forţare manuală
Moduri de funcționare: OFF (Oprit) – Building protection

Moduri de funcționare: Economic

Moduri de funcționare: Pre-Comfort

Moduri de funcționare: Confort

Moduri de funcționare: Manual - variaţia temporară a punctului 
de referinţă activ

Tipul funcționării: Încălzire activă

Tipul funcționării: Răcire activă

E

INSTALARE

POZIŢIONARE CORECTĂ
Pentru detectarea corectă a temperaturii şi umidităţii mediului care trebuie controlat, 
termostatul nu trebuie să fie instalat în nişe, în apropierea uşilor sau ferestrelor, lângă 
radiatoare sau aparate de aer condiţionat şi nu trebuie să intre în contact cu curenţi 
de aer şi cu lumina directă a soarelui (Fig. E).
Dacă este necesar, măsurarea temperaturii poate fi corectată (cu -5° C / +5°C, în 
trepte de 0,1°C). prin intermediul parametrului P42 din meniul SET sau prin inter-
mediul parametrului ETS. În acelaşi mod, măsurarea umidității poate fi corectată 
(-10%/+10%, în paşi de 1%) prin intermediul parametrului P43 din meniul SET sau 
prin intermediul parametrului ETS. Pentru detalii suplimentare, consultați manualul de 
programare disponibil pe site-ul www.gewiss.com.

MONTAREA
Panoul poate fi montat pe o doză dreptunghiulară cu 3 posturi după standardul italian (ex: 
GW24403) sau direct pe perete, folosind şuruburile şi diblurile din dotare. Pentru montare:
1.  Scoateţi rama de la baza termostatului.
2.  Fixaţi baza termostatului pe doza cu 3 posturi sau direct pe perete,  

trecând cablurile electrice pe direcţia deschiderii corespunzătoare (Fig. B).
3.  Conectaţi alimentarea (bornele L şi N), eventuala intrare auxiliară (bornele 5 şi 6), 

şi borna KNX; consultaţi marcajul din Fig. C.
4.  Fixaţi rama la baza termostatului şi blocaţi totul cu şurubul de strângere cores-

punzător (Fig. D).

COMPORTAMENT LA CĂDEREA ŞI LA RESTABILIREA ALIMENTĂRII

La căderea alimentării, dispozitivul nu îndeplineşte nicio funcţie. La restabilirea ali-
mentării, termostatul reactivează condiţiile anterioare căderii.
Termostatul nu este prevăzut cu un sistem de acumulare a energiei pentru menţinerea 
orarului în cazul întreruperii alimentării. La restabilirea alimentării, timpul afişat va 
trebui resetat manual din meniul local sau prin telegrama KNX.

ÎNTREŢINERE
Dispozitivul nu necesită întreţinere. Pentru curăţare, folosiţi o lavetă uscată.
Funcţia de curăţare a ramei
Această funcţie permite dezactivarea temporară a afişajului pentru a permite  
curăţarea acestuia fără a fi efectuate modificări involuntare.
Funcţia poate fi activată/dezactivată procedând după cum urmează:
Activare
•  atingeţi simultan timp de cel puţin 3 secunde sectorul superior al cursorului circular 

şi tasta Mode.
•  aşteptaţi ca pe afişaj să apară numărătoarea inversă (pentru numărul de secunde 

configurat de la ETS) pe parcursul căreia puteţi curăţa rama.
Dezactivare
•  aşteptaţi ca numărătoarea inversă să ajungă la zero.
Puteţi să dezactivați funcția de curățare şi să definiți durata acesteia prin ETS, puteţi 
activa/dezactiva funcția cu o comandă de la magistrală.

PROGRAMARE
Dispozitivul trebuie să fie configurat cu software-ul ETS.
Dispozitivul acceptă protocolul KNX Data Secure şi poate fi programat pentru a comu-
nica în siguranță pe magistrală.
Pentru informaţii detaliate privind parametrii de configurare şi funcţiile acestora, con-
sultaţi Manualul tehnic (www.gewiss.com).

DATE TEHNICE

Comunicare Magistrală KNX, 29 Vcc SELV
Absorbţie de curent de la 
magistrală 10 mA

Alimentare externă 110÷230 Vca, 50/60 Hz
Absorbţie alimentare externă < 3W (în stand-by < 1W)
Cablu magistrală KNX TP1

Elemente de comandă
3 comenzi tactile
1 cursor circular ecran tactil

Intrări
1 intrare pentru senzorul de temperatură 
exterioară
(de exemplu, GW10800 - tip NTC 10K) 

Elemente de vizualizare 1 afişaj retroiluminat cu LED-uri

Elemente de măsurare

Senzor de temperatură
Interval de măsurare: 0 °C ÷ +45 °C
Rezoluţie: 0,1 °C
Precizie: ±0,5 °C, între +10 °C şi +30 °C
Senzor de umiditate relativă
Interval de măsurare: 10-95%
Rezoluţie: 1%
Precizia de măsurare: ±5% între 20% şi 90%

Interval de reglare a tem-
peraturii

Tantiîngheţ: 2 °C ÷ 10 °C
Tprotecţie la temperaturi înalte: 35 °C ÷ 40 °C
Alte puncte de referinţă: 10 ÷ 35 °C

Mediu de utilizare În interior, în locuri uscate
Temperatura de  
funcţionare -5 °C ÷ +45 °C

Temperatura de depozitare -25 °C ÷ +70 °C
Umiditate relativă Max. 93% (fără condens)
Plajă de reglare umiditate 20 ÷ 90%
Conexiune la magistrală Conector cu 2 pini Ø 1 mm

Conexiuni electrice Borne şi şurub
Secţiune max. cabluri: 1,5 mm²

Grad de protecție IP20
Dimensiune (B x H x P) 123,3 mm x 95,5 mm x 20,6 mm

Referinţe normative:

Directiva 2014/35/UE privind echipamentele de 
joasă tensiune (LVD)
Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea 
electromagnetică (CEM)
Directiva RoHS 2011/65/UE
Directiva ERP 2009/125/UE
EN 60730-1, EN 60730-2-9

Certificări KNX

العربية
-  لا يمكن ضمان سلامة الجهاز إلا في حالة الالتزام بتعليمات السلامة والاستخدام، ولذا احتفظ بها 

في المتناول. واحرص على تسليم هذه التعليمات إلى فني التركيب والمستخدم النهائي.
ويجب استخدام هذا المنتج للغرض المخصص من أجله فقط. استخدام الجهاز - 

لأغراض أخرى يعد مخالفاً و/أو يمثل خطرا. في حالة الشك، نرجو التواصل مع GSS )دائرة 
.)GEWISS الخدمة العالمية وما بعد البيع في

-  تجنب إدخال تعديلات على المنتج. إدخال أية تعديلات على المنتج يؤدي إلى إلغاء الضمان فضلا 
عن الأخطار المحتملة.

-  لا تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية حيال أية أضرار ناجمة عن استخدام المنتج بشكل غير سليم 
أو بطريقة خاطئة أو عند العبث به.

-  نقطة التواصل المشار إليها لأغراض تنفيذ توجيهات ولوائح الاتحاد الأوروبي المعمول بها:

تنبيه: يجب يتم تركيب الجهاز من قِبل أفراد مؤهلين بحيث تتم مراعاة التشريعات 
.KNX الحالية والإرشادات الخاصة بتركيبات

تنبيه: لا يجب أن تتلامس كابلات إشارة ناقل البيانات BUS غير المستخدمة 
وموصل استمرارية كهربائية مع أي عنصر حي أو موصل تأريض! 

تنبيه: قم بفصل التيار الكهربائي قبل تركيب الجهاز أو عند إجراء أية أعمال عليه. 
قد يتسبب فصل اللوحة من القاعدة التي يسري بها تيار في تضرر الجهاز وتعرض 

المستخدم لخطر الصدمة الكهربائية.

GEWISS S.p.a.  Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
فاكس: 270 946 035 39+ - هاتف: 111 946 035 39+ 

  www.gewiss.com :موقع الإنترنت - qualitymarks@gewiss.com :البريد الإلكتروني

إذا كان الجهاز يحمل رمز سلة المهملات المشطوبة من الخارج أو على عبوة التغليف، فهذا يعني 
وجوب التخلص من المنتج بعيدا عن النفايات العامة بانتهاء عمره التشغيلي. بحلول نهاية فترة 
الاستخدام، يجب على المستخدم تسليم المنتج إلى مركز مختص بجمع النفايات أو إرجاعه إلى 
من  أقل  وبطول  منها  للتخلص  الجاهزة  المنتجات  إرسال  يمكن  جديد.  منتج  شراء  عند  الوكيل 
التزام  400م² على الأقل، دون أي  البيع بمنطقة مساحتها  الذين يغطون  للتجار  25 سم مجاناً 

شراء. 
تجميع النفايات المصنفة بكفاءة عالية لهدف التخلص من المنتجات المستعملة بطريقة محافظة على البيئة، أو إعادة 
المحتملة، فضلا عن تحفيز  السلبية  البيئة والأفراد من جراء الآثار  المساهمة في حماية  تدويرها لاحقاً، من شأنه 
المنوطة  العمليات  بفعالية في   GEWISS تدويرها. وتساهم شركة  إعادة  أو  التصنيع  إعادة استخدام مواد  عملية 

بتكهين الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها بطريقة صحيحة وسليمة.

محتويات العبوة
1 ثرموستات THERMO ICE KNX سطحية التركيب

BUS 1 طرف ناقل البيانات
1 طقم: 2 برغي مجوف Ph2  + 2 قابس جداري للتطويل لتثبيت القاعدة بالجدار

1 برغي Ph1 لتثبيت اللوحة بقاعدة الثرموستات
1 دليل تركيب

باختصار
تتيح الثرموستات THERMO ICE KNX سطحية التركيب التحكم في درجة حرارة الغرفة التي سيتم تركيب 
الجهاز بها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهاز التحكم في نظام ترطيب/إزالة الرطوبة بالتوازي مع نظام ضبط درجة 

الحرارة أو تشغيل نظام ضبط درجة الحرارة لضبط مستوى رطوبة البيئة المحيطة.
 KNX مشغلات - KNX BUS يتم تنظيم درجة الحرارة والرطوبة من خلال إرسال أوامر - على ناقل بيانات
 GWA9140 ًالتي تتحكم في تدفئة أو تبريد العناصر )بما يشمل ملفات المروحة أو المشغلات المخصصة لها، مثلا

و GWA9141( ثم عناصر الترطيب/إزالة الرطوبة.
أجزاء  )أو  الحرارة  لنظام ضبط درجة  المستقلة  الإدارة  "المستقل"، لإتاحة  التحكم  بنمط  العمل  الثرموستات  تستطيع 
التحكم  بنمط  تعمل  أن  يمكن  ذكية(،  بوابة  أو  مؤقت   KNX ثرموستات  )مثلاً:  رئيسي  مع جهاز  الدمج  وعند  منه(، 
"التابع" لإنشاء أنظمة ضبط درجة الحرارة متعددة النطاقات. كما يمكن استخدام الثرموستات في نمط "الفندق"، الأمر 

الذي يؤدي إلى تحديد الوظائف والتغييرات التي يمكن تنفيذها محلياً، مع إتاحة واجهة مستخدم مبسطة.
قيم النقطة المرجعية المستخدمة بواسطة الثرموستات هي القيم المهيأة عبر برنامج ETS، ويمكن تعديلها محلياً 

.)ETS في حالة إتاحة هذه الخيارات خلال تهيئة برنامج( BUS وعبر الناقل
يدعم الجهاز تقنية أمان البيانات KNX: ترفع هذه التقنية من أمان تركيبة KNX، سواء خلال التشغيل 

الأولي وكذلك أثناء التشغيل العادي بسبب تبادل الرسائل المشفرة.
تتيح الثرموستات:

2 نوع من التشغيل: التدفئة والتبريد عبر لوغاريتمات تحكم مستقلة	   
4 أنماط تشغيل نظام HVAC: الإيقاف )مضاد للتجمد/الحماية من درجة الحرارة المرتفعة(، 	   

الاقتصادي، قبل المريح والمريح
 	،)T والمضاد للتجمد T والمريح T وقبل المريح T 4 درجات حرارة لضبط التدفئة )اقتصادي  
4 درجات حرارة لضبط التبريد )اقتصادي T، قبل المريح T والمريح T والحماية من درجات 	   

،)T الحرارة المرتفعة
3 أنماط تحكم: المستقل أو التابع )في حالة الدمج نع جهاز رئيسي( أو الفندق )تابع مع واجهة 	   

رسومية مبسطة،
2 نوع من التحكم: نظام HVAC أو النقطة المرجعية	   
2 مرحلة من التحكم: المرحلة الأحادية )مع أمر تحويل أحادي( أو المرحلة المزدوجة )مع أمر تحويل 	   

مزدوج، للأنظمة المزودة بدرجة عالية من القصور الذاتي الحراري(
نقطة 	   2 الأولى(:  )المرحلة  المسارات  رباعية  أو  ثنائية  بالأنظمة  التحكم  لوغاريتمات    

التناسبي العنصر   ،)%100-%0 أو  التشغيل/الإيقاف  النوع( PI )أمر  من   PWM التحكم 
،ملف المروحة )بحد أقصى 3 سرعات أو التحكم المستمر 0% / 100%( ،)أو المستمر

لوغاريتمات التحكم )المرحلة الثانية(: 2 نقطة )التحكم في التشغيل/الإيقاف أو %0 / %100(،	   
1 مدخل يمكن تهيئته لمستشعر درجة حرارة خارجية NTC )مثلاً: حماية المستشعر للتدفئة الأرضية(	   

تم تجهيز الثرموستات بشاشة ذات ضوء LED خلفي أبيض بدمع نطاقات خلفية بارزة حساسة على لوحة. 
يحتاج الجهاز إلى مصدر تيار خارجي بجهد 230/110 فلط تيار متردد ويشتمل على مستشعر مدمج لقياس 
درجة الحارة والرطوبة المحيطة )والتي يتم إرسال قيمهما بواسطة ناقل البيانات بتردد مُعاير أو حسب التغير 

الحاصل( ومستشعر اقتراب لتنشيط الضوء الخلفي عندما يقترب المستخدم من الجهاز.

الوظائف
يجب تهيئة الجهاز من خلال برنامج ETS، لإجراء الوظائف التالية:

التحكم في درجة الحرارة
عند 2 نقطة )أوامر التشغيل/الإيقاف أو أوامر 0% / 100%(،	   
التحكم التناسبي المتكامل، عن طريق أوامر PWM أو الضبط المستمر )0% - 100%(.	   

إدارة ملف المروحة
التحكم في سرعة ملف المروحة )عن طريق أوامر اختيار التشغيل/الإيقاف مع 3 سرعات أو 	   

الضبط المستمر 0%-100%(.
إدارة الأنظمة ثنائية المسارات أو رباعية المسارات، عن طريق أوامر التشغيل/الإيقاف أو الضبط 	   

المستمر 0%-100%.
إعداد نمط التشغيل

المريح 	  )إيقاف واقتصادي وقبل  1 بت مميزة  BUS، عن طريق كائنات  البيانات  ناقل  من   
والمريح(

من ناقل البيانات BUS، عن طريق كائن 1 بت مميز.	   
إعداد النقطة المرجعية للتشغيل

من ناقل البيانات BUS، عن طريق كائن 2 بت مميز.	   
قياس درجة الحرارة

عن طريق مستشعر مدمج	   
مستشعر مدمج مختلط/مستشعر KNX خارجي/مستشعر NTC خارجي مع تعريف الوزن المعني،	   

قياس الرطوبة النسبية
عن طريق مستشعر مدمج	   
مستشعر مدمج مختلط/مستشعر KNX خارجي مع تعريف الوزن المعني،	   
 	 BUS إعداد ما يصل إلى 5 قيم حدية للرطوبة النسبية، عن طريق أوامر ناقل البيانات  

سطحية التركيب THERMO ICE KNX الثرموستات

TR

Sıva üstü THERMO ICE KNX
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RO Respectaţi instrucţiunile şi păstraţi-le pentru a le pune la dispoziţia utilizatorului final. Evitaţi orice utilizări improprii, intervenţii neautorizate sau modificări. Respectaţi normele în vigoare în materie de instalaţiin - - AR  عربي اتبع التعليمات واحتفظ بها في مكان آمن لتسليمها إلى المستخدم النهائي. تجنب أي سوء استخدام أو عبث أو إجراء تعديلات. التزم بالتشريعات السارية فيما يتعلق بالنظام  - TR Talimatları takip edin ve son kullanıcıya 
teslim etmek üzere güvenli bir şekilde saklayın. Herhangi bir hatalı kullanımdan, kurcalamaktan ve değişiklikler yapmaktan kaçının. Sistemlere ilişkin yürürlükteki düzenlemelere uyun www.gewiss.com+39 035 946 111

8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00
lunedì - venerdì / monday - friday

Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:
Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:
GEWISS S.p.A. Via D.Bosatelli, 1 IT-24069  Cenate Sotto (BG)  Italy  tel: +39 035 946 111  E-mail: qualitymarks@gewiss.com

According to applicable UK regulations, the company responsible for placing the goods in UK market is:
GEWISS UK LTD - Unity House, Compass Point Business Park, 9 Stocks Bridge Way, ST IVES
Cambridgeshire, PE27 5JL, United Kingdom  tel: +44 1954 712757  E-mail: gewiss-uk@gewiss.com

المرسلة عند تجاوز القيم الحدية وتخزينها:	 
أوامر 1 بت، 2 بت، 1 بايت للتأثير على نظام الترطيب/إزالة الرطوبة	 
أوامر نمط نظام HVAC لإنتاج تأثير عكسي على نظام التدفئة/التبريد	 
قيم النقطة المرجعية لإنتاج تأثير عكسي على نظام التدفئة/التبريد	 

حساب رطوبة معينة	   
إشارة إلى الحالة الحرارية الجيدة.	   

المستشعر الأرضي
إعداد القيمة الحدية لإنذار درجة حرارة الأرضية	   

التحكم في درجة حرارة نطاقات معينة
في نمط التحكم "التابع" أو "الفندق":

عن طريق نمط التشغيل المُستلم من الجهاز الرئيسي واستخدام نقطة مرجعية محلية	   
عن طريق قيمة النقطة المرجعية المُستلمة من الجهاز الرئيسي وجهاز التيار المتبقي المحلي لدرجة 	   

الحرارة.
في نمط التحكم "المستقل":

عن طريق الاختيار المحلي لنمط التشغيل والنقاط المرجعية،	   
عن طريق الاختيار المحلي لنمط التحكم والنقطة المرجعية للتشغيل.	   

مناظر
تخزين وتنشيط 8 مناظر )القيمة 0 - 63(	   

وظائف أخرى
 	،BUS إعداد النقطة المرجعية )إيقاف واقتصادي وقبل المريح والمريح( من ناقل البيانات  
 	،BUS إعداد النقطة المرجعية للتشغيل من ناقل البيانات  
 	BUS إعداد نوع التشغيل )تدفئة/تبريد( من ناقل البيانات  
المرجعية 	  والنقطة  المقاسة  والرطوبة  الحرارة  درجة  والنوع(،  )النمط  الحالة  معلومات  نقل   

،BUS الحالية على ناقل البيانات
إدارة معلومات الحالة المرسلة من مشغل الأوامر،	   
إدارة نافذة استقبال الحالة للإيقاف المؤقت للثرموستات،	   
عمليات التشغيل المنطقي AND/NAND/OR/NOR/XOR/XNOR حتى 8 مدخلات 	   

منطقية،
نقطة الندى ،	   
إدارة بارامترات الشاشة.	   

الأمر وعناصر الشاشة

نمط التشغيل التابع أو المستقل
النمط: اختيار نمط التشغيل	   
النمط: تأكيد القيمة	   
النمط: اختيار الصفحات )في التشغيل العادي( أو البارامترات )في 	   

نمط إعداد البارامتر(
تشغيل الفندق

النمط: عرض الصفحة التالية	   
نمط التشغيل التابع أو المستقل

التالي: عرض الصفحة التالية	   
التالي: عرض البارامتر التالي المخصص للتغيير	   
التالي: عرض قيمة البارامتر التالية	   

تشغيل الفندق
غير مستخدم	   

نمط التشغيل التابع أو المستقل
الضبط: دخل نمط إعداد البارامتر	   

تشغيل الفندق
غير مستخدم	   

شريط التمرير الدائري بالضوء الخلفي
يعرض القيمة السابقة أو التالية للبارامتر المخصص للتغيير	   
تغير النقطة المرجعية المؤقتة	   
تغيير سرعة المروحة المؤقتة	   
بتغيير 	  الانزلاقي  النطاق  الذي يضيء  الدائري  الضوئي  الدليل  يقوم   

التبريد/الرطوبة  إدارة  تنشيط  ومراحل  )أحمر(  التدفئة  خلال  اللون 
)وردي(

درجة الحرارة/الرطوبة النسبية/الوقت	   
اسم البارامتر والقيمة	   
سرعة المروحة %	   
العد التنازلي لوظيفة التنظيف	   

إشارة إلى القيمة بالدرجة الفهرينهايت

إشارة إلى القيمة بالدرجة المئوية
النسبة المئوية للرطوبة المرصودة في البيئة المحيطة	   
سرعة ملف المروحة عن طريق لوغاريتمات التحكم المستمر 0% 	   

100% -
سرعة ملف المروحة: التشغيل الأوتوماتيكي

سرعة ملف المروحة: الإيقاف القسري اليدوي
نمط التشغيل: إيقاف - حماية المباني

نمط التشغيل: اقتصادي

نمط التشغيل: قبل المريح

نمط التشغيل: المريح

نمط التشغيل: يدوي - التغير المؤقت للنقطة المرجعية النشطة

نوع التشغيل: التدفئة النشطة

نوع التشغيل: التبريد النشط

التركيب
ضبط الوضعية الصحيحة

تركب  يتم  ألا  يجب  المعني،  للمكان  المحيطة  والرطوبة  الحرارة  لدرجة  الصحيح  للقياس 
الثرموستات داخل تجاويف أو بالقرب من الأبواب أو بجانب المبردات أو الوحدات مكيفة الهواء، 
أشعة  تحت  أو  الهوائية  للتيارات  معرض  نطاق  داخل  التركيب  يتم  ألا  يجب  ذلك،  على  علاوة 

.(E الشمس المباشرة )الشكل
عند اللزوم، يمكن تصحيح قياس درجة الحرارة )-5 °م / +5 °م على خطوات مقدار كل منها 
يمكن   .ETS برنامج  بارامتر  أو   SET الضبط  قائمة  في   P42 البارامتر  باستخدام  °م(.   0.1
 )1% منها  كل  مقدار  خطوات  على   +10%/-10%( الطريقة  بنفس  الرطوبة  قياس  تصحيح 
باستخدام البارامتر P43 في قائمة الضبط SET أو بارامتر برنامج ETS. للمزيد من التفاصيل، 

.www.gewiss.com ارجع إلى دليل البرمجة المتوفر على الموقع
التركيب

يمكن تركيب اللوحة على علبة مستطيلة إيطالية قياسية ثلاثية المخارج )مثلاً: GW24403( أو 
تركيبه مباشرة على الجدار، باستخدام البراغي والقوابس الجدارية الموردة. للتجميع:

1.  أزل اللوحة من قاعدة الثرموستات.
تمرير  خلال  من  بالجدار،  مباشرة  أو  الوصلات  ثلاثية  بالعلبة  الثرموستات  قاعدة  بتثبيت  2.  قم 

.(B الكابلات الكهربائية عبر الفتحة المخصصة لهذا الغرض )الشكل
3.  قم بتوصيل مصدر التيار )الأطراف L و N(، المدخل الإضافي، في حالة وجوده )الأطراف 

.C انظر الملصقات في الشكل ،KNX 5 و 6( والطرف
4.  قم بتوصيل اللوحة بقاعدة الثرموستات وقم بتثبيت كل شيء في مكانه باستخدام برغي التثبيت 

.(D الشكل(

السلوك عند انقطاع الإمداد بالتيار وإعادة الضبط
في حالة انقطاع الإمداد بالتيار، لن يستجيب الجهاز لأي إجراء. في حالة استعادة الإمداد بالتيار، 

ستقوم الثرموستات بإعادة تنشيط الحالات المشغلة من قبل.
لم يتم تجهيز الثرموستات بنظام لتخزين الطاقة للحفاظ على الوقت في حالة انقطاع الإمداد بالتيار 
)عدد الساعات الأقصى(. عند استعادة الجهد الكهربائي، يجب إعادة ضبط الوقت المعروض يدوياً 

.KNX باستخدام القائمة المحلية أو عبر رسالة

الصيانة
لا يحتاج الجهاز إلى أية إجراءات صيانة. استخدم قطعة قماش جافة إذا لزم التنظيف.

وظيفة تنظيف اللوحة
غير  تعديلات  أية  إجراء  دون  تنظيفها  يتسنى  بحيث  للشاشة  المؤقت  الإيقاف  الوظيفة  هذه  تتيح 

مقصودة.
يمكن إتاحة/تعطيل هذه الوظيفة كالتالي:

الإتاحة
المس القطاع العلوي لشريط التمرير الدائري ومفتاح النمط في نفس الوقت لمدة 3 ثواني على 	   

الأقل.
انتظر ظهور العد التنازلي على الشاشة )طوال الثواني المهيأة عبر برنامج ETS( والتي يمكن 	   

خلالها تنظيف اللوحة.
التعطيل

انتظر حتى يصل العد التنازلي إلى الصفر.	   
تنشيط/إيقاف  يمكن  كما   ،ETS برنامج  فترتها عبر  وتحديد  التنظيف  تنشيط وظيفة  إيقاف  يمكن 

.BUS تنشيط الوظيفة عن طريق أمر عبر ناقل البيانات

البرمجة
.ETS يجب تهيئة الجهاز من خلال برنامج

.BUS ويمكن برمجته للتوصيل الآمن بناقل البيانات KNX يدعم الجهاز بروتوكول أمان البيانات
الفني  الدليل  في  بها  الخاصة  والقيم  التهيئة  بارامترات  حول  التفصيلية  المعلومات  توضيح  تم 

.)www.gewiss.com(

المواصفات الفنية

KNX BUS, 29 Vdc SELVالاتصال
التيار المستهلك بواسطة ناقل البيانات 

BUS10 مللي أمبير

230-110 فلط تيار متردد، 60/50 هرتزمصدر التيار الخارجي
> 3 واط )في نمط الاستعداد > 1 واط(استهلاك مصدر التيار الخارجي

BUS كابلKNX TP1

3 أوامر لمسيةعناصر الأمر
1 شريط تمرير لمسي دائري

1 مدخل لمستشعر درجة الحرارة الخارجيةالمدخلات
 )NTC 10K من النوع - GW10800 ًمثلا(

1 شاشة ذات ضوء LEDعناصر العرض

عناصر القياس

مستشعر درجة الحرارة
نطاق القياس: 0 °م حتى 45+ °م

الوضوح: 0.1 °م
الدقة: 0.5± °م، بين 10+ °م و 30+ °م

مستشعر الرطوبة النسبية
نطاق القياس: %95-10

الوضوح: %1
دقة القياس: ±5% بين 20% و %90

نطاق ضبط درجة الحرارة

المضاد للتجمد : 2 °م حتى 10 °م
حتى  °م    35 :T المرتفعة  الحرارة  درجة  من  الحماية 

40 °م
النقاط المرجعية الأخرى: 10 حتى 35 °م

الأماكن الداخلية الجافةبيئة الاستخدام
5- °م حتى 45+ °مدرجة حرارة التشغيل
25- °حتى 70+ °مدرجة حرارة التخزين

كحد أقصى 93% )لا يوجد تكثف(الرطوبة النسبية
20 حتى 90%مجال ضبط الرطوبة

BUS طرف الاقتران 2 سن، قطر 1 ممالتوصيل بناقل البيانات

الأطراف الملولبةالوصلات الكهربائية
قطاع الكابل الأقصى: 1.5 مم²

IP20درجة الحماية
123.3 مم x  95.5 مم x  20.6 ممالأبعاد )طول x ارتفاع x عمق(

المواصفة المرجعية:

الأوروبية  للمواصفة  وفقاً  المنخفض  الجهد  مواصفة 
 2014/35/ EU  )LVD(

للمواصفة  وفقاً  الكهرومغناطيسي  التوافق  مواصفة 
 2014/30/EU  )CEM( الأوروبية
RoHS 2011/65/EU المواصفة

RoHS 2009/125/EU المواصفة
EN 60730-2-9 و EN 60730-1

KNXالاعتمادات

•  AÇMA/KAPATMA kumandaları veya %0-100 sürekli ayarlama ile 2 yollu veya 4 
yollu sistemlerin yönetimi.

Çalıșma modu ayarı
•  VERİYOLUNDAN, farklı 1 bit nesnelerle (KAPALI, EKONOMİ, ÖN KONFOR, 

KONFOR)
•  VERİYOLUNDAN, 1 baytlık bir nesneyle.
Çalıșma ayar noktası ayarı
•  VERİYOLUNDAN, 2 baytlık bir nesneyle.
Sıcaklık ölçümü
•  yerleșik bir sensör ile
•  karma yerleșik sensör/harici KNX sensörü/bağıl ağırlık tanımına sahip harici NTC sensörü;
Bağıl nem ölçümü
•  yerleșik bir sensör ile
•  karma yerleșik sensör/bağıl ağırlık tanımına sahip harici KNX sensörü;
•  eșik așıldığında ve değere geri dönüldüğünde gönderilen VERİYOLU ku-

mandaları ile birlikte, 5 adede kadar bağıl nem eșiği ayarı:
 – Nemlendirme/nem alma sistemi üzerinde ișlem yapmak için 1 bit, 2 bit, 1 

bayt kumandaları
 – Isıtma/soğutma sistemi üzerinde geriye dönük ișlem yapmak için 

HVAC modu kumandaları
 – Isıtma/soğutma sistemi üzerinde geriye dönük ișlem yapmak için ayar noktası 

değerleri
•  özgül nem hesaplaması;
•  termal iyilik durumunun gösterimi.
Zemin altı sensörü
•  zemin sıcaklık alarmı için eșik değeri ayarı
Belirli alanlar için sıcaklık kontrolü
"Bağımlı" veya "otel" kontrol modunda:
•  Ana cihazdan alınan çalıșma modu ve yerel bir Ayar Noktası kullanımı ile
•  Ana cihazdan alınan Ayar Noktası değeri ve sıcaklık için yerel kaçak akım cihazı 

ile.
"Bağımsız" kontrol modunda:
•  çalıșma modu ve ayar noktalarının yerel seçimi ile;
•  çalıșma ayar noktasının yerel seçimi ile.
Sahneler
•  8 sahnenin hafızaya alınması ve etkinleștirilmesi (değer 0-63)
Diğer ișlevler
•  VERİYOLUNDAN Ayar Noktasının (KAPALI, EKONOMİ, ÖN KONFOR, KON-

FOR) ayarlanması;
•  VERİYOLUNDAN çalıșma ayar noktasının ayarlanması;
•  VERİYOLUNDAN çalıșma tipinin (ısıtma / soğutma) ayarlanması;
•  durum bilgisinin (mod, tip), ölçülen sıcaklık ve nemin ve mevcut Ayar Nok-

tasının VERİYOLU üzerinde iletimi;
•  kumanda edilen aktüatörden gelen durum bilgisinin yönetimi;
•  termostatı geçici olarak kapatmak için durum alım penceresinin yönetimi;
•  8 mantıksal girișe kadar AND/NAND/OR/NOR/XOR/XNOR mantıksal ișlemi;
•  çiğ noktası;
•  ekran parametrelerinin yönetimi.

KUMANDA VE EKRAN ÖĞELERİ

Bağımlı ve bağımsız çalıştırma
•  Mod: Çalışma modu seçimi
•  Mod: Değer onayı
•  Mod: Sayfaların (normal çalışmada) veya parametrelerin 

(parametre ayar modunda) seçimi
Otel işletimi
•  Mod: Sonraki sayfanın gösterimi
Bağımlı ve bağımsız çalıştırma
•  Sonraki: Sonraki sayfayı gösterir
•  Sonraki: Değiştirilecek bir sonraki parametreyi gösterir
•  Sonraki: Bir sonraki parametre değerini gösterir
Otel işletimi
•  Kullanılmamaktadır

Bağımlı ve bağımsız çalıştırma

•  AYAR: parametre ayar modu girişi

Otel işletimi

•  Kullanılmamaktadır

Arkadan aydınlatmalı dairesel kaydırma düğmesi
•  Değiştirilecek parametrenin önceki veya sonraki değerini görüntüler
•  Geçici ayar noktasının değiştirilmesi
•  Geçici fan hızının değişmesi
•  Kaydırma alanını aydınlatan dairesel ışık kılavuzu; ısıtma 

(kırmızı) ve soğutma/nem yönetimi (pembe) etkinleştirme 
aşamalarında renk değiştirir

•  Sıcaklık/Bağıl nem/Zaman
•  Parametre adı ve değeri
•  Fan hızı %
•  Temizleme işlevi geri sayımı

Fahrenheit derece cinsinden değer gösterimi

Santigrat derece cinsinden değer gösterimi

•  Ortamda tespit edilen nem yüzdesi
•  %0 - %100 sürekli kontrol algoritması ile Fanlı Isıtıcının fan 

hızı
Fanlı Isıtıcı fan hızı: otomatik çalışma
Fanlı Isıtıcı fan hızı: manuel cebri uygulama

Çalıştırma modu: KAPALI – Bina koruması

Çalıştırma modu: Ekonomi

Çalıştırma modu: Ön Konfor

Çalıştırma modu: Konfor

Çalıştırma modu: Manuel - Etkin ayar noktasının geçici olarak 
değiştirilmesi

Çalıştırma tipi: Aktif ısıtma

Çalıştırma tipi: Aktif soğutma

MONTAJ

DOĞRU KONUMLANDIRMA
Söz konusu alanın ortam sıcaklığını ve nemini doğru bir şekilde ölçmek için termostat 
oyuklara, kapı veya pencere yakınlarına veya radyatör veya klima ünitelerinin yanına 
monte edilmemelidir; Ayrıca, cereyanlı alanlarda veya doğrudan güneş ışığı altında 
montajı yapılmamalıdır (Şekil E).
Gerekirse, sıcaklık ölçümü düzeltilebilir (0,1°C'lik adımlarla, -5°C / +5°C arasında). 
Bu işlem, AYAR menüsündeki P42 parametresini veya ETS parametresini kullanarak 
yapılır. Nem ölçümü de, AYAR menüsündeki P43 parametresi veya ETS parametresi 
kullanılarak, aynı şekilde (%1'lik adımlarla -%10/+%10 arasında) düzeltilebilir. Daha 
fazla ayrıntı için, www.gewiss.com adresinde bulunan programlama kılavuzuna bakın.

MONTAJ
Panel, standart bir İtalyan tipi 3'lü dikdörtgen kutuya monte edilebilir (örn.: GW24403) 
veya sağlanan vida ve dübeller yardımıyla doğrudan duvar üzerine monte edilebilir. 
Montaj için:
1.  Levhayı termostatın tabanından sökün.
2.  Elektrik kablolarını bu amaçla verilen açıklıktan geçirmek suretiyle,  

termostatın tabanını 3'lü kutuya veya doğrudan duvara sabitleyin (Şekil B).
3.  Güç beslemesini (terminal L ve N), varsa yardımcı girişi (terminal 5 ve 6) ve KNX 

terminalini bağlayın; Şekil C'deki etiketlere bakın.
4.  Levhayı termostatın tabanına takın ve her şeyi sıkıştırma vidasıyla yerine sabitleyin 

(Şekil D).

GÜÇ BESLEME ARIZASI VE SIFIRLAMA DURUMUNDAKİ DAVRANIŞ

Bir güç kesintisi varsa cihaz hiçbir işlemi uygulamayacaktır. Güç beslemesi yeniden 
sağlandığında, termostat öncesinde mevcut olan koşulları yeniden etkinleştirecektir.
Termostat, bir elektrik kesintisi durumunda (maks. bir süre için) saat ayarını korumak 
üzere bir enerji depolama sistemi ile donatılmamıştır. Gerilim yeniden sağlandığında, 
yerel menü kullanılarak veya bir KNX telgrafı kullanılarak, görüntülenen saat manuel 
olarak yeniden ayarlanmalıdır.

BAKIM

Cihaz herhangi bir bakım gerektirmez. Temizlik gerekiyorsa kuru bir bez kullanın.
Levha temizleme işlevi
Bu ișlev, ekranın istenmeyen hiçbir değișiklik yapılmadan temizlenebilmesi için geçici 
olarak dondurulmasını mümkün hale getirir.
İșlev, șu șekilde etkinleștirilebilir/devre dıșı bırakılabilir:
Etkinleştirme
•  dairesel kaydırma düğmesinin üst kısmına ve Mod düğmesi tușuna aynı anda en az 

3 saniye dokunun.
•  ekranda (ETS tarafından yapılandırılan, saniye cinsinden süreye ait) geri sayımın 

görünmesini bekleyin; bu süre içerisinde, levha temizlenebilir.
Devre dışı bırakma
•  geri sayımın sıfıra ulașmasını bekleyin.
ETS üzerinden temizleme ișlevini devre dıșı bırakmak ve süresini belirlemek mümkün-
dür. Bir VERİYOLU kumandası ile, ișlev etkinleștirilebilir/devre dıșı bırakılabilir.

PROGRAMLAMA

Cihaz, ETS yazılımı ile yapılandırılmalıdır.
Cihaz, KNX Veri Güvenliği protokolünü desteklemekte ve VERİYOLUNDA güvenli bir 
șekilde iletișim kurmak için programlanabilmektedir.
Yapılandırma parametreleri ve değerleri hakkında ayrıntılı bilgi, Teknik Kılavuzda (www.
gewiss.com) verilmiștir.

TEKNİK VERİLER

İletişim KNX VERİYOLU, 29 Vdc SELV
VERİYOLU tarafından çekilen 
akım

10 mA

Harici güç beslemesi 110-230 Vac, 50/60 Hz
Harici güç beslemesi çekişi < 3W (beklemede < 1W)
VERİYOLU kablosu KNX TP1

Kumanda elemanları
3 ad. dokunmatik kumanda
1 ad. dairesel dokunmatik kaydırıcı

Girişler
Harici sıcaklık sensörü için 1 ad. giriş
(Örn. GW10800 - NTC 10K tipi) 

Görselleştirme öğeleri 1 ad. LED arkadan aydınlatmalı ekran

Ölçüm elemanları

Sıcaklık sensörü
Ölçüm aralığı: 0 °C ila +45 °C
Çözünürlük: 0,1°C
Hassasiyet: ±0,5 °C (+10 °C ve +30 °C 
arasında)
Bağıl nem sensörü
Ölçüm aralığı: 10-95%
Çözünürlük: 1%
Ölçüm hassasiyeti: %20 ve %90 arasında ±%5

Sıcaklık ayarlama aralığı
Tantifriz: 2°C ila 10°C
Tyüksek sıcaklık koruması: 35°C ila 40°C
Diğer ayar noktaları: 10 ila 35°C

Kullanım ortamı Kuru iç mekanlar
Çalışma  
sıcaklığı

-5 °C ila +45 °C

Depolama sıcaklığı -25 °C ila +70 °C
Bağıl nem Maks. %93 (yoğuşmasız)
Nem ayar alanı %20 ila %90
VERİYOLUNA bağlantı Bağlantı terminali, 2 pim Ø 1 mm

Elektrik bağlantıları
Vidalı terminaller
Maks. kablo kesiti: 1,5mm²

Koruma derecesi IP20
Boyutlar (U x Y x D) 123,3 mm x 95,5 mm x 20,6 mm

Referans standartlar:

Düşük Gerilim Direktifi 2014/35/AB (LVD)
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/
AB (EMC)
RoHS 2011/65/AB Yönergesi
RoHS 2009/125/AB Yönergesi
EN 60730-1, EN 60730-2-9

Onay belgeleri KNX

TÜRKÇE

-  Cihaz güvenliği yalnızca güvenlik ve kullanım talimatlarına uyulması 
durumunda garanti edilir, bu nedenle bunları elinizin altında bulundurunuz. 
Bu talimatların montör ve son kullanıcı tarafından alındığından emin olunuz.

 - Bu ürün yalnızca açıkça tasarlandığı amaç doğrultusunda kullanılmalıdır. Her türlü 
başka kullanım şekli uygunsuz ve/veya tehlikeli kabul edilir. Şüpheye düşecek olur-
sanız, GEWISS Küresel Destek ve Satış Sonrası Hizmetleri, GSS ile iletişime geçin.

-  Üründe değișiklik yapılmamalıdır. Yapılacak herhangi bir değișiklik ürün 
garantisinin iptaline yol açacak olup, ürünü tehlikeli bir hale getirebilir.

-  İmalatçı, ürünün uygunsuz ya da yanlıș kullanımı veya kurcalanmasından 
kaynaklanacak hiçbir hasardan sorumlu tutulamaz.

-  Geçerli AB direktiflerinin ve yönetmeliklerinin yerine getirilmesi amacıyla belirtilen 
irtibat noktası:

Ekipman ya da ambalaj üzerinde çarpı bulunan çöp kovası sembolü var ise, bu 
sembol ürünün çalıșma süresi bitiminde diğer genel atıklar arasına dahil edil-
memesi gerektiği anlamına gelmektedir. Kullanım sonunda kullanıcı, ürünü 
uygun bir geri dönüșüm merkezine teslim etmeli veya yeni ürün alırken satı-
cıya iade etmelidir. Boyutları 25 cm'den küçük olan ve bertarafa hazır ürünler, 
herhangi bir satın alma zorunluluğu olmaksızın, satıș alanı en az 400 m² olan 

bayilere ücretsiz olarak gönderilebilir. 
Kullanılan cihazın çevre dostu bir șekilde bertaraf edilmesine yönelik etkin bir ayrıștırılmıș 
atık toplama uygulaması ya da cihazın geri dönüștürülmesi, insanlar ve çevre üzerindeki 
olası olumsuz etkileri gidermeye yardımcı olmakta ve inșaat malzemelerinin yeniden kulla-
nılmasını ve/veya geri dönüștürülmesini teșvik etmektedir. GEWISS, elektrikli ve elektronik 
ekipmanların doğru bir șekilde kurtarılması ve yeniden kullanımı veya geri dönüștürülmesi-
ne yardımcı olan çalıșmalarda etkin olarak yer almaktadır.

PAKET İÇERİĞİ

1 ad. sıva üstü THERMO ICE KNX
1 ad. VERİYOLU terminali
1 ad. Kit: Tabanı duvara sabitlemek için 2 ad. Ph2 gömme vida + 2 ad. genişleme 

dübeli
Levhayı termostatın tabanına sabitlemek için 1 ad. Ph1 vida
1 ad. montaj kılavuzu

KISA ÖZET

Sıva üstü THERMO ICE KNX, cihazın monte edildiği odanın sıcaklığını kontrol etmeyi müm-
kün kılar; ayrıca cihaz, sıcaklık ayar sistemine paralel olarak bir nemlendirme/nem alma 
sistemini yönetebilir veya ortam nemini ayarlamak için sıcaklık ayar sistemini çalıștırabilir.
Sıcaklık ve nem, bir KNX VERİYOLU üzerinde ısıtma veya soğutma elemanlarını kontrol 
eden KNX aktüatörlerine (fanlı ısıtıcılar veya kendilerine tahsis edilmiș aktüatörler, örneğin 
GWA9140, GWA9141 dahil) ve nemlendirme/nem alma elemanlarına kumanda edilerek 
düzenlenir.
Termostat, sıcaklık ayar sistemini (veya sistemin belirli bölümlerini) bağımsız olarak yönetmek 
için "otonom" kontrol modunda çalıșabilir; bir ana cihazla birleștirildiğinde ise (örn.: KNX za-
man ayarlı termostat veya Smart Gateway), çok alanlı sıcaklık ayar sistemleri olușturmak için 
“Bağımlı” kontrol modunda çalıșabilir. Termostat aynı zamanda “otel” modunda da kullanıla-
bilir; böylece, basitleștirilmiș bir kullanıcı arayüzü ile, ișlevleri ve yerel olarak yapılabilecek 
değișiklikler sınırlandırılır.
Termostat tarafından kullanılan Ayar Noktası değerleri, ETS aracılığıyla yapılandırılan 
değerlerdir ve yerel olarak ve VERİYOLU aracılığıyla değiștirilebilirler (eğer bu seçenekler 
ETS yapılandırması sırasında etkinleștirilmișse).
Cihaz, KNX Veri Güvenliğini destekler: bu teknoloji, șifreli telgraf alıșveriși saye-
sinde hem bașlatma sırasında hem de normal çalıșma sırasında bir KNX tesisa-
tının güvenliğini artırır.
Termostat șunları sunar:
•  2 tip çalıșma: bağımsız kontrol algoritmaları ile ısıtma ve soğutma
•  4 ad. HVAC çalıșma modu: KAPALI (antifriz / yüksek sıcaklık koruması), 

Ekonomi, Ön Konfor ve Konfor
•  4 ısıtma ayar sıcaklığı (Teconomy, Tprecomfort, Tcomfort, Tantifreeze);
•  4 soğutma ayar sıcaklığı (Teconomy, Tprecomfort, Tcomfort, Tprotection_ 

high_temperatures);
•  3 kontrol modu: bağımsız, bağımlı (bir ana cihazla birleștirilmișse) veya 

otel (basitleștirilmiș grafik arayüzlü bağımlı);
•  2 tip kontrol: HVAC veya Ayar Noktası
•  2 kontrol kademesi: tek kademeli (tek geçiș kumandası ile) veya çift kademeli 

(çift geçiș kumandası ile, yüksek termal atalet derecesine sahip sistemler için)
•  2 yollu veya 4 yollu sistem kontrol algoritmaları (birinci kademe): 2 noktalı 

(AÇMA/KAPATMA kumandası veya %0/%-100), oransal PI (PWM tipi kont-
rol veya sürekli), fanlı ısıtıcı (maks. 3 hız veya sürekli kontrol %0 - %100);

•  kontrol algoritmaları (ikinci kademe): 2 nokta (AÇMA/KAPATMA kontrolü 
veya %0 / %100);

•  NTC harici sıcaklık sensörü için yapılandırılabilen 1 giriș (örn.: yerden 
ısıtma için koruma sensörü)

Termostat, bir levha üzerinde hassas arkadan yansıtılan alanlara sahip beyaz bir LED 
arkadan aydınlatmalı ekran ile donatılmıștır. Cihaz, harici bir 110-230Vac güç besle-
mesine ihtiyaç duyar ve ortam sıcaklığını ve nemi ölçmek için entegre bir sensöre (bu 
değerler parametrelendirilmiș bir sıklıkla veya bir değișiklik meydana gelmesi duru-
munda veriyoluna gönderilir) ve kullanıcı cihaza yaklaștığında arka ıșığın etkinleștiril-
mesi için bir yakınlık sensörüne sahiptir.

İŞLEVLER

Cihaz, așağıdaki ișlevleri gerçekleștirmek için ETS yazılımıyla yapılandırılmalıdır:
Sıcaklık kontrolü
•  AÇMA/KAPATMA kumandalarıyla veya %0 / %100 kumandalarıyla 2 noktada;
•  PWM kumandaları veya sürekli ayarlama (%0 - %100) ile entegre oransal kontrol.
Fanlı ısıtıcının yönetimi
•  fanlı ısıtıcı hızının kontrolü (3 hız veya sürekli %0-%100 ile AÇMA/KAPATMA 

seçim kumandalarıyla).

DİKKAT: cihaz yalnızca kalifiye personel tarafından, KNX montajları için 
geçerli yönetmeliklere ve yönergelere uygun olarak monte edilmelidir.

DİKKAT: kullanılmayan VERİYOLU sinyal kabloları ve elektriksel süreklilik 
iletkeni, akım tașıyan hiçbir elemana veya topraklama iletkenine kesinlikle 
temas etmemelidir! 

DİKKAT: cihazı monte etmeden ya da üzerinde herhangi bir ișlem 
yapmadan önce șebeke gerilimini kesin. Levhanın güç verilen tabandan 
ayrılması, cihaza zarar verebilir ve kullanıcıyı elektrik çarpması 
riskine maruz bırakabilir.

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - İtalya
Tel.: +39 035 946 111 - Faks: +39 035 946 270
E-posta: qualitymarks@gewiss.com - İnternet sayfası:  
www.gewiss.com 


